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DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIONAREA
de Servicii de intretinere si reparare a instalatiei termice, sanitare si centrale termice

PRIN PROCEDURA CUMPARARII DIRECTE prin intermediul catalogului electronic SEAP

1. Informatii generale despre autoritatea contractanta

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul tei nr. 122 — 124,
sector 2, cod fiscal 4266570, telefon/fax 021.242.12.08, reprezentata prin Rector Radu Sorin
Vacareanu, in calitatea de Autoritate Contractanta, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016
art.7 alin.5, initiaza cumparare directa prin catalogul SEAP Servicii de intretinere si reparare a
instalatiei termice, sanitare si centrale termice, cod CPV: 50720000 - 8

2. Serviciile care urmeaza a fi achizitionate sunt;

Lot 1. Camine studentesti si Cantina studenteasca
Sursa de finantare : camine cantina
Valoarea estimata: 9.650,00 lei fara TVA, pentru 12 luni

Luna C.T. Caminnr.5 | C.T. Camin C.T. Cantina Pregatirea cazanului de abur de
nr.6 Studenteasca | medie si inalta presiune AX 300 in
Val. Fara TVA vederea prelungirii autorizatiei de
Val. Fara TVA | Val. Fara TVA | functionare CNCIR - Scadenta
Raport inspectie 04.03.2019

lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie

Mai

lunie

lulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total fara
TVA
TOTAL
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Verificarea anuala supapa cazan abur AX300 cantina studenteasca - 2buc

Verificare anuala supape cazan K350 — cantina studenteasca - 2buc
Durata contractului: de la data finalizarii achizitiei in catalogul electronic SEAP pana la

data de 31.12.2019.

Lot 2. Spatii de invatamant UTCB

Sursa de finantare : venituri proprii
Valoarea estimata: 38.200,00 lei fara TVA, pentru 12 luni

LAC,

S0 9001

Luna G T C:1.Fae: C.T. Fac. PT. Sala | P.T. Verificare Verificare | Verificare
Campus | Ingineriea Utilaj de Sport | Laborator | supape CT supape supape
Tei Instalatiilor | Tehnologic Colentina | Campus TEI | CT-Fac CcT
Utilaj Fac INST
Val. Fara | Val. Fara Val. Fara Val. Fara | Val. Fara Val. Fara Tehnolog
TVA TVA TVA TVA TVA TVA
Val Fara | Val Fara
TVA TVA
lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai 9 buc 4 bue 3buc
lunie
lulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total fara
TVA
TOTAL

-C.T. Campus Tei- Laborator HIDRAULICA — Tbuc
- Verificare anuala supape C.T. Campus Tei- Laborator Hidraulica - 4buc

- Statie pompare apa rece(HIDROFOR) Camin 5 -Tinst

Durata contractului: de la data finalizarii achizitiei in catalogul electronic SEAP pana la

data de 31.12.2019.
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Valoarea totala estimata a contractului pentru cele doua loturi, pana la 31.12.2019 este de:
13.250,00 lei CC + 46.224,00 lei VP = 59.474,00 lei fara TVA

3.Modul de intocmire si prezentare a propunerii financiare: Ofertantii vor intocmi oferta
pentru Servicii de intretinere si reparare a instalatiei termice, sanitare si centrale termice, Lot
1. Camine studentesti si Cantina studenteasca si Lot 2. Spatii de invatamant UTCB. Oferta
financiara va fi intocmita separat, pentru fiecare lot in parte si se vor incadra in valoarea
estimata pentru fiecare lot. Vor fi considerate complete, ofertele depuse pentru ambele

loturi.

4.0ferta financiara declarata castigatoare, va fi inscrisa, la solicitarea autoritatii
contractante, in catalogul Electronic SEAP, avand codul CPV 50720000 - 8, facand referire
la anuntul de publicitate. Oferta financiara va fi publicata in catalogul electronic SEAP de pe
www.e-licitatie.ro cu mentiunea (la punctul DESCRIERE, dupa descrierea serviciului)
‘conform anuntului de publicitate nr......................." . Totodata, operatorului economic a
carui oferta de pret este cea mai scazuta ii va fi solicitata printr-o comunicare oficiala sau
prin e-mail, prezentarea ofertei atat in original cat si in format electronic.

5.Criterii adjudecare: Va fi considerata acceptata, oferta transmisa in timp util, pana la data
si ora stabilite in anuntul de publicitate, respectiv....................., orele... )
indeplineste toate cerintele autoritatii contractante, a fost depusa pentru ambele Iotur|. Va
fi considerata castigatoare oferta cu cel mai mic pret pe fiecare lot in parte.
6.Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractului pentru fiecare lot in parte.
7.Modul de prezentare a ofertei : Ofertele vor fi depuse la Registratura Universitatii Tehnice
de Constructii Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti pana la data si ora
stabilite in Anuntul de Publicitate si vor fi insotite de date de identificare dupa cum urmeaza:

e Furnizor

e Adresa

e CUI

e Cont trezorerie (Plata produselor se va realiza doar in cont de trezorerie. Ofertele

ofertantilor care nu transmit contul de trezorerie vor fi considerate neconforme)
o Telefon
e Email

8.Conditii de plata : Plata serviciilor prestate se va face in lei, in termen de 30 de zile de la
data primirii facturii, in baza Procesului Verbal de receptie.

3|Page
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9.Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut. Va fi considerata castigatoare oferta financiara
care contine toate serviciile solicitate, are toate datele de identificare solicitate de catre
autoritatea contractanta si a fost transmisa in termenul solicitat.

OBS. Daca un ofertant declarant castigator nu incarca in termenul soficitat oferta in catalogul
electronic SEAP, autoritatea contractanta va descalifica oferta si va solicita ofertantului clasat pe
locul 2 sa incarce oferta in catalogul electronic SEAP,

DIRECTIA ADMINISTRATIVA SERVICIUL A Il PUBLICE

DIRECTOR ADMINIS'[RA/ SEF U
Ing. Marius CHIRI ‘ Ing. D HEORGHE

Intocmit: Ing. Georgeta NEDELCU 43&\
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului
de prestari servicii de service la Statia Hidrofor a Caminului Nr.5 din UTCB si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertanti propunerile tehnice. Caietul de
sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru serviciile de intretinere, revizii si reparatii la Statia de
Hidrofor.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens orice ofert prezentata care se va abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi
luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii sub nivelul celor
prevazute in Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele din Caiet va fi declarate
oferta neconforma si va fi respinsa.

Conditii privind serviciile
Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, achizitionate in scopul functionarii in conditji
de sigurantd a Statie/ de pompare ap4 rece ( HIDROFOR ) a Carminului 5. -Administrativ Si
remedierii defectiunilor acestora, pot fi executate de catre un prestator care trebuie sa indeplineasca
urmatoarel:
- sarespecte cerintele reglementarilor prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010, PT C11-2010,
PT CR - 2009, PT C1-2010, PT C4-2010, PT C6 — 2010, PT C7 — 2010 ale ordinelor emise de
ISCIR aplicabile, corelate cu celelate acte normative valabile si cu instructiunile elaborate de
producator/montator, mentionate in cartile tehnice ale Statie/ de pompare apa rece ( HIDROFOR ) a
Caminului 5. . -Administrativ
- sarespecte prevederile Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil
- sa fie persoana juridica autorizata ISCIR,
- in primele 2 saptdmani de la emiterea ordinului de incepere prestatorul va intocmi o lista de
materiale i piese necesare pentru constituirea unui stoc de piese si materiale
- stocul va fi achizitionat de beneficiar
- materialele de lubrefiere si de curatenie precum si registrul de supraveghere si etichetele
informative interioare/ exterioare vor fi asigurate de prestator, pe cheltuiala acestuia.
- la orice defectiune tehnica care pericliteaza siguranta in functionare a Statie/ de pompare apa
rece ( HIDROFOR ) a Caminului 5 . -Administrativ sa informeze beneficiarul privind masurile
necesare (proces verbal de constatare) in scris si telefonic.
- serviciile de inlocuire a unor piese si subansamble defecte, care datoritd uzurii sau a
nefunctionarii in regim de siguranta pun in pericol viata utilizatorilor, se vor efectua in baza
contractului fara costuri suplimentare, piesele si subansamblele urmand a fi puse la dispozitie de

beneficiar.
Locul de prestare a serviciilor

- Bdul. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,Bucurest;;
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Informatii generale pentru Stafia de pompare apd rece ( HIDROFOR ) a Caminului 5 -
Administrativ din UTCB

Pentru locatia Bdul. Lacul Tei, Nr.122 - 124, Sector 2,Bucuresti
1. Statia de pormpare apd rece ( HIDROFOR ) a Caminului studentesc nr. 5

in cadrul serviciilor de intretinere a Statie/ de pormpare apé rece (HIDROFOR ) a Carninului .
. —Administrativ, se efectueaza Revizia Tehnica Curenta(RTC), de doua ori pe luna, in functie de
regimul de lucru si vechimea instalatiei, in scopul mentinerii in functiune in conditii de siguranta a
asigurarii presiunii necesare de alimentare a Caminului Nr. 5 cu apa potabila din reteaua de
furnizare ordseneasca - conform PT-ISCIR in vigoare.

Principalele operatiuni care se executa in cadrul serviciilor de intretinere, reparatii si Reviziei
"ehnice Curente sunt urmatoarele:

- Verificarea pernei de aer la vasul de expansiune;

Verificarea presostatului;
- Verificarea senzorilor de nivel,
- Verificarea functionarii celor doua pompe;
- Verificare automatizare pompe;
- Verificare preaplinuri;

Verificare plutitoare;

- Verificare infiltratii de apa si pierderi de presiune in instalatie.

Raportarea lunara a reviziilor tehnice curente

Reviziile tehnice curente (RTC) se vor executa minim de doud ori in decurs de o luna
calendaristicd. Pe timpul lucrarilor contractate executantul este obligat sa respecte Normele de
Protectie a Muncii si Normele de Prevenire si Stingere a incendiilor, conform normativelor in vigoare.

Interventia tehnica operativa se va face in maxim o ora de la anuntarea defectiunii, in conditii
normale de trafic, in cazul in care C.T. -Administrativ nu poate sa produca agent termic si acm pe
timp de iarna, siin maxim o zi de la sesizare, pentru alte situatii reclamate.

Prestatorul se obligd sa asigure dispecerat permanent prin punerea la dispozitia UTCB a
unui numdr de telefon care sa poata fi accesat 24h din 24h, 7 zile din 7.

Reviziile generale pentru reautorizare se vor efectua conform progamarii C.N.C.I.R. si vor fi
asigurate de prestator.

Prestatorul se obligd sa efectueze, pe cheltuiald proprie, lucrarile de reparatii pentru
subansamblurile deteriorate din vina unor servicii de slaba calitate, constatate si mentionate intr-un
proces verbal de constatare semnat de ambele parii.

Prestatorul se obligad sa diminueze tariful de intretinere lunara cu valoarea corespunzatoare
perioadei de imobilizare datoratd unui deranjament, confirmat, din vina prestatorului, dacd aceasta
perioada de imobilizare este mai mare de 3 (trei) zile, cu conditia ca deranjamentul sa fie pur tehnic.

Prestatorul se obliga sa asigure transportul pentru intreaga gama de interventii realizate in

locatjile UTCB.
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Revizia lunara consta in examinarea in totalitate a instalatiilor hidraulice ale
utilajelor din Statie/ de pompare apa rece ( HIDROFOR ) a Caminului 5. . -Administrativ , precum
si instalatiile de automatizare si sigurantd a acestora si remedierea deficientelor constatate si
nerezolvate in cadrul serviciilor de intretinere curentd/revizie tehnicéd curentd . Serviciile de acest
tip vor respecta prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010, PT C11-
2010, PT CR - 2009, PT C1 - 2010, PT C4-2010, PT C6 — 2010, PT C7 — 2010

PLATA SERVICIILOR

Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor lunare prestate se va efectua de
catre achizitor conform dispozitiilor in vigoare sianexei 1. Facturile fiscale vor fiinsotite de procesele
verbale de receptie semnate de reprezentantii prestatorului si achizitorului(responsabil contract,
administrator imobil facultate) si vor fi emise distinct pentru fiecare luna in parte.

Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea serviciilor fara TVA.

Costurile de reparatie vor fi platite de catre beneficiar in baza ofertei financiare prezentata
de catre prestator ce va contine pretul subansamblelor si al pieselor de schimb, impreuna cu
manopera.

Director Tehnic,
Ing Daniela Piryan
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului
de prestari servicii de intrefinere la C.T. din Caminele Nr.5 + Nr.6. si C.T. Cantina studenteasca din
U.T.C.B. si constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza de catre ofertanti
propunerile tehnice. Caietul de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru serviciile de intretinere,
revizii si reparatii la C.T.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale

in acest sens orice oferta prezentata care se va abate de la prevederile Caietului de sarcini va
fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertarea de servicii sub nivelul celor prevazute in Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele
din Caiet, va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

Conditii privind serviciile
Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, achizitionate in scopul functionarii in conditji
de siguranta a C.T. - Administrativ si remedierii defectiunilor acestora, pot fi executate de catre un
prestator care trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiii:
- sarespecte cerintele reglementarilor prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010, PT C11-2010,
PT CR - 2009, PT C1-2010, PT C4-2010, PT C6 — 2010, PT C7 — 2010 ale ordinelor emise de
ISCIR aplicabile, corelate cu celelate acte normative valabile si cu instructiunile elaborate de
producator/montator, mentionate in cartile tehnice ale C.T. . -Administrativ
- sarespecte prevederile Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil
- safie persoana juridica autorizata ISCIR,
- in primele 2 saptamani de la emiterea ordinului de incepere prestatorul va intocmi o lista de
materiale si piese necesare pentru constituirea unui stoc de piese si materiale
- stocul va fi achizitionat de beneficiar
- materialele de lubrefiere si de curatenie precum si registrul de supraveghere si etichetele
informative interioare/ exterioare vor fi asigurate de prestator, pe cheltuiala acestuia.
- la orice defectiune tehnica care pericliteaza siguranta in functionare a C.T. . -Administrativ
sa informeze beneficiarul privind masurile necesare (proces verbal de constatare) in scris i
telefonic.
- serviciile de inlocuire a unor piese si subansamble defecte, care datorita uzurii sau a
nefunctiondrii in regim de siguranta pun in pericol viata utilizatorilor, se vor efectua in baza
contractului fara costuri suplimentare, piesele si subansamblele urmand a fi puse la dispozitie de

beneficiar.
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Locul de prestare a serviciilor

Universi

- Bdul. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,Bucuresti;
- Bdul. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,Bucuresti;

- Bdul Lacul Tei, nr.118, sector 2 Bucuresti;

Informatii generale C.T. - Administrativ din UTCB
Pentru locatia Bdul. Lacul Tei, Nr.122 - 124, Sector 2,Bucuresti

1. Centrala termica — Caminul studentesc nr. 5
- Centrala termica in condensare Keston (4 buc.) 4 MC-4;
- Debit caloric util: 14,3-220,8 kw, 12.300-190.000 kcal/h;
- Combustibil: gaz natural;
- Presiunea nominald minima: 20/5 mbar;
- Consum: 21,6 Nm3/h;
- Putere instalata: 1040 W;
- Volum apa in centrala: 52,9 |.
- Prelungire Autorizare de functionare C.T.

2. Centrala termica — Caminul studentesc nr. 6

- Centrala termica in condensare Keston (2 buc. C40 + 1 buc. C55);

- Debit caloric util: 12,6-44,9 kw, 10.800-38.600 kcal/h (C40);
14,3-55,2 kw, 12.300-47.500 kcal/h (C55);

- Combustibil: gaz natural;

- Presiunea nominalda minima: 20/5 mbar;

- Consum: 4,3 Nm3/h (C40); 54 Nm3/h (C55);

- Putere instalata: 780 W;

- Volum apa in centrala: 27 |.

Pentru locatia Bdul. Lacul Tei, Nr.118, Sector 2,Bucuresti

3. Centrala termica — Cantina studenteasca
3.1. Cazan de ap4d calda tip Confort K350
- Tip : Cazan orizontal din ofel, in constructie cilindrica sudat3, cu trei drumuri de gaze si
intoarcerea flacarii in focar.
- Nume comercial : CONFORT.
Model : K 350.
An fabricatie : 2002
- Putere nominala: 350.000Kcal/h.
- Debit caloric : 406 kw.
Combustibil : gaz natural
Presiunea nominald / presiunea maxima : 3/4bar.
Temperatura maxima: 100°C

1

1

1
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Volum : 342 I.

3.2. Cazan abur de medie si inalta presiune — AX 300
- Producator : ICI CALDAE.

- Tip : Cazan abur de medie si inalta presiune

- Model : ICI CALDAE AX 300 — Ignitubular.
- Nr. de inregistrare CNCIR 9179.
- Nr.fabricatie : 66506001

- An fabricatie : 2009.

- Putere utila : 346kw.

- Suprafata de incalzire 9,5 m/p.
- Debit:0,5t/h

- Presiune maxima : 12 bar.

- Temperaturd abur:174°C

- Volum apa (total) : 0,94 mc

- Temperaturd maxima : 201,4°C
- Randament 90%

- Combustibil : gaz natural

in cadrul serviciilor de intretinere a celor 3 centrale termice si 2 puncte termice, se efectueaza
Revizia Tehnica Curenta (RTC), de doua ori pe lung, in functie de regimul de lucru si vechimea
instalatiei, in scopul mentinerii in functiune in conditii de sigurantd a C.T. si P.T., conform PT-ISCIR

in vigoare.

Principalele operatiuni care se executa in cadrul serviciilor de intrefinere, reparatii Si Reviziei
"ehnice Curente sunt urmatoarele:

Controlul functionarii arzatoarelor;

Verificarea combustibilului la pompele de injectir ale arzatoarelor,

Verificarea dispozitivelor de aprindere ale arzatoarelor,

Verificarea tablourilor de automatizari ale utilajelor din centralele termice —
Administrativ (protectii, comutatoare de sigutanta — avarie, regulatoare de presiune),
Reglaje la arzdtoare ( se va urmari calitatea flacarii si geometria acesteia astfel incat
sa se obtina randament maxim ),

Verificare starii si a etanseitatii furtunelor flexibile de alimentare a arzatoarelor cu
combustibil lichid,

Verificarea supapelor de siguranta si a ventilelor,

Verificarea pompelor de circulatie incalzire si de preparare a apei calde menajere,
Vertificarea o data pe an si eliberarea buletinului de analiza a gazelor evacuate de la
cazan — se vor elimina toate defectele pentru incadrarea in limitele normale ale
emisiilor gazelor — eliberarea buletinelor de analiza a gazelor o data pe an,
Verificarea clapetei de aer si a rampei de gaz,

Verificarea flanselor, infiltrarilor si a conductelor hidraulice aferente utilajelor din
centralele termice - Administrativ,



— Verificarea etanseitatii, a preaplinului, a indicatorului de nivel si a conductelor de
alimentare a arzatoarelor cu combustibil lichid,

— Verificarea ventilelor de golire, supapelor de siguranta, clapetelor de retinere,
robinetilor de separare aferenti instalatiilor hidraulice ale utilajelor din centralele
termice - Administrativ,

— Verificarea presiunii pernei de aer in vasele de expansiune cu membrana.

- Consemnarea tuturor deficientelor constatate, a celor remediate si daca este cazul
a pieselor cu uzura inlocuite, sau cele care necesita a fi inlocuite, in registrul de

supraveghere al centralelor termice - Administrativ.

Raportarea lunara a reviziilor tehnice curente

Reviziile tehnice curente (RTC) se vor executa minim de doud ori in decurs de o lund
calendaristic3. Pe timpul serviciilor contractate prestatorul este obligat sa respecte Normele de
Sanatate si Securitate in munca si Normele de Situatii de urgenta in vigoare.

Interventia tehnicad operativa se va face in maxim o ora de la anuntarea defectiunii, in conditii
normale de trafic, in cazul in care C.T. -Administrativ nu poate sa produca agent termic si acm pe
timp de iarnd si in maxim o zi de la sesizare, pentru alte situatii reclamate.

Prestatorul se obliga sa asigure dispecerat permanent prin punerea la dispozitia UTCB a unui
numadr de telefon care s poata fi accesat 24h din 24h, 7 zile din 7.

Prestatorul se obligd s3 efectueze, pe cheltuiald proprie, lucrarile de reparatii pentru
subansamblurile deteriorate din vina unor servicii de slaba calitate, constatate i mentionate intr-un
proces verbal de constatare semnat de ambele partj.

Prestatorul se obliga sa diminueze tariful de intretinere lunara cu valoarea corespunzatoare
perioadei de imobilizare datorata unui deranjament, confirmat, din vina prestatorului, daca aceasta
perioada de imobilizare este mai mare de 3 (trei) zile, cu conditia ca deranjamentul sa fie pur tehnic.

Prestatorul se obligd sa asigure transportul pentru intreaga gama de interventji realizate in

locatjile UTCB.

Revizia lunara consta in examinarea in totalitate a instalatiilor hidraulice ale utilajelor din
centralele termice - Administrativ, precum si instalatjile de automatizare si siguranta a acestora si
remedierea deficientelor constatate si nerezolvate in cadrul serviciilor de intretinere curenta/revizie
tehnica curenta.

Serviciile de acest tip vor respecta prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010, PT C11-

2010, PT CR — 2009, PT C1-2010, PT C4-2010, PT C6 — 2010, PT C7 - 2010

PLATA SERVICIILOR

Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor lunare prestate se va efectua de
catre achizitor conform dispozitjilor in vigoare si anexei 1. Facturile fiscale vor fiinsotite de procesele
verbale de receptie semnate de reprezentantii prestatorului si achizitorului (responsabil contract,
administrator imobil facultate) si vor fi emise distinct pentru fiecare locatie in parte.

Garantia de buna executje este de 5 % din valoarea serviciilor fara TVA.
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Costurile de reparatie vor fi pltite de catre beneficiar in baza ofertei financiare prezentata
de catre prestator ce va contine pretul subansamblelor si al pieselor de schimb, impreuna cu
manopera.

Director Tehnic, Intocmit,
Ing Daniela Pirvan Ing. Mopeta Neagu
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
servicii de intretinere si reparatii la Centralele din U.T.C.B. si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora se elaboreaza de catre ofertanti propunerile tehnice.

Caietul de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru serviciile de intrefinere, revizii si reparatii la

C.T.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

in acest sens orice ofertd prezentata care se va abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi
luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii sub nivelul celor
prevazute in Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele din Caiet, va fi declarata oferta
neconforma si va fi respinsa.

Conditii privind serviciile

Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, achizitionate in scopul functionarii in conditii de
sigurantd a C.T. siremedierile defectiunilor acestora, pot fi executate de catre un prestator care
trebuie s& indeplineasca urmatoarele:

- s&respecte cerintele reglementérilor prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010; PT C11 = 2010; PT CR
- 2009; PT C1 - 2010; PT C9 — 2010; PT C4 — 1010; PT C6 — 2010; PT C7 — 2010; si cu instructiunile
elaborate de producator/montator, mentionate in cartile tehnice ale C.T. ;

- sé&respecte prevederile Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil, s fie persoana juridica
autorizata ISCIR;

- in primele 2 saptamani de la emiterea ordinului de incepere, prestatorul va intocmi o listad de
materiale si piese necesare pentru constituirea unui stoc de piese si materiale, iar stocul va fi achizitionat
de cétre beneficiar; .

- materialele de lubrefiere si de curatenie precum si registrul de supraveghere si etichetele informative
interioare/ exterioare vor fi asigurate de céatre prestator, pe cheltuiala acestuia;

- la orice defectiune tehnica care pericliteaza siguranta in functionare a C.T. si P.T., sa informeze
beneficiarul privind masurile necesare (proces verbal de constatare) in scris si telefonic;

- serviciile de inlocuire a unor piese si subansamble defecte, care datorita uzurii sau a nefunctionarii

in regim de siguranta pun in pericol viata utilizatorilor, se vor efectua in baza contractului, fara costuri
suplimentare, piesele si subansamblele urmand a fi puse la dispozitie de cétre beneficiar.
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Locul de prestare a serviciilor
- Bd. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2, Bucuresti — Laborator HIDRAULICA,;

Informatii generale C.T. din UTCB

Pentru locatia Bd. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2, Bucuresti:
Centrala termica este compusa din:

Doua cazane din otel cu puterea nominald de 400 kw cu tiraj forfat, presiunea de lucru 4 bar
Doua vase de expansiune cu membrana de tip inchis cu capacitatea de 100 litri

Cinci pompe de diferite caracteristici

Un boiler pentru prepararea apei calde menajere

Sald de pompare apa potabild si statie pompare pentru instalatia de incendiu

Tablou automatizare, tablou electric PT

~0® Q0o

In cadrul serviciilor de intretinere a celor 3 centrale termice si 2 puncte termice, se efectueaza Revizia
Tehnica Curenta (RTC), de doud ori pe luna, in functie de regimul de lucru si vechimea instalatiei, in scopul
mentinerii in functiune in conditii de sigurantd a C.T. si P.T., conform PT-ISCIR in vigoare.

Principalele operatiuni care se executa in cadrul serviciilor de intretinere, reparatii $i Reviziei
Tehnice Curente sunt urmatoarele:
Controlul functionarii arzatoarelor,
Verificarea combustibilului la pompele de injectie ale arzatoarelor,
Verificarea dispozitivelor de aprindere ale arzatoarelor,
Verificarea tablourilor de automatizari ale utilajelor din centrala termica ( protectii,
comutatoare de sigurantd — avarie, regulatoare de presiune),
Reglaje la arzatoare (se va urmari calitatea flaclarii gi geometria acesteia astfel incat sa se obtina randament
maxim),
Verificare starii si a etangeitatii furtunelor flexibile de alimentare a arzatoarelor cu combustibil lichid,
Verificarea supapelor de siguranta si a ventilelor,
Verificarea pompelor de circulatie incalzire si de preparare a apei calde menajere,
Vertificarea o data pe an si eliberarea buletinului de analiza a gazelor evacuate de la cazan — se vor elimina
toate defectele pentru incadrarea in limitele normale ale emisiilor gazelor — eliberarea buletinelor de analiza
a gazelor o daté pe an,
Verificarea clapetei de aer si a rampei de gaz,
Verificarea flanselor, infiltrarilor si a conductelor hidraulice aferente utilajelor din centralele, respectiv
punctele termice,
Verificarea etanseitatii, a preaplinului, a indicatorului de nivel si a conductelor de alimentare a arz&toarelor
cu combustibil lichid,
Verificarea ventilelor de golire, supapelor de sigutantd, clapetelor de retinere, robinetilor de separare
aferenti instalatjilor hidraulice ale utilajelor din centralele, respectiv punctele termice,
Verificarea presiunii pernei de aer in vasele de expansiune cu membrang,



Consemnarea tuturor deficientelor constatate, a celor remediate si daca este cazul a pieselor cu uzura
inlocuite, sau cele care necesita a fi inlocuite, in registrul de supraveghere al centralelor, respectiv
punctelor termice,

Raportarea lunara a reviziilor tehnice curente,

Reviziile tehnice curente (RTC) se vor executa minim de doua ori in decurs de o luna calendaristica,

Pe timpul lucrarilor contractate executantul este obligat sa respecte Normele de Protectie a Muncii
si Normele de Prevenire si Stingere a incendiilor, conform normativelor in vigoare.

Interventia tehnic& operativa se va face in maxim o ord de la anuntarea defectiunii, in conditii
normale de iarna, in cazul in care C.T., nu pot sa produca agent termic si acm si in maxim o zi de la
sesizare, pentru alte situatii reclamate.

Prestatorul se obliga sa asigure dispecerat permanent prin punerea la dispozitia UTCB a unui numar
de telefon care sa poata fi accesat 24h din 24h, 7 zile din 7.

Prestatorul se obliga sa efectueze, pe cheltuiald proprie, lucréarile de reparatii pentru subansamblurile
deteriorate din vina unor servicii de slaba calitate, constatate i mentionate intr-un proces verbal de
constatare semnat de ambele parti.

Prestatorul se obliga sa diminueze tariful de intretinere lunara cu valoarea corespunzatoare
perioadei de imobilizare datorata unui deranjament confirmat din vina prestatorului, dacad aceasta perioada

de imobilizare este mai mare de 3 (trei) zile.
Prestatorul se obliga sa asigure transportul pentru intreaga gama de interventii realizate in locatjile

UTCB.

Revizia lunara consté in examinarea in totalitate a instalatjilor hidraulice ale utilajelor din centralele,
precum
si a instalatiilor de automatizare si siguranta a acestora si remedierea deficientelor constatate si
nerezolvate in cadrul serviciilor de intretinere curenta/revizie tehnica curenta.
Serviciile de acest tip vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2010; PT C11 - 2010; PT CR
- 2009; PT C1 - 2010; PT C9 = 2010; PT C4 — 1010; PT C6 — 2010, PT C7 — 2010.

PLATA SERVICIILOR

Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor lunare prestate se va efectua de catre
achizitor conform dispozitiilor in vigoare si conform anexei 1. Facturile vor fi insotite de procesele
verbale de receptie lunare semnate de reprezentantii prestatorului si achizitorului (responsabil contract,
administrator imobil si/sau facultate) si vor fi emise distinct pentru fiecare locatie in parte.

Garantia de buna executie este de 5% din valoarea serviciilor fara TVA.

Costurile de reparatie vor fi platite de catre beneficiar in baza ofertei financiare prezentata

de catre prestator ce va contine pretul subansamblelor si al pieselor de schimb, impreuna cu manopera
aferenté inlocuirii acestora. Oferta financiara va ramane neschimbata pe toata durata contractului. Toate
componentele instalatiilor sunt trecute in anexa 2.
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Anexa 1

C.T. Campus Tei

Luna/

Centrala Laborator HIDRAULICA

val. Fara TVA

lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

lunie
lulie

August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL fard
TVA
TOTAL cu
TVA

Perioada contract “Servicii de intretinere si reparatii C.T. ale U.T.C.B.- Laborator HIDRAULICA” - 12 luni,
de la semnarea lui de cadtre ambele parti.

Director Tehnic, Intocmit,

Ing Daniela Pirvan Ing. Mon a Neagu

%
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
servicii de intretinere si reparatii la Centralele Termice si Punctele Termice din U.T.C.B. si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza de catre ofertanti propunerile tehnice.

Caietul de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru serviciile de intretinere, revizii si reparatii la
Tusi Bl

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

in acest sens orice ofertii prezentata care se va abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi
luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii sub nivelul celor
prevazute in Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele din Caiet, va fi declarata oferta
neconforma si va fi respinsa.

Conditii privind serviciile

Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, achizitionate in scopul functionarii in conditii de
sigurantad a C.T. si P.T. si remedierile defectiunilor acestora, pot fi executate de catre un prestator care
trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

- sdrespecte cerintele reglementarilor prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2010; PT C11 - 2010; PT CR
— 2009; PT C1 - 2010; PT C9 — 2010; PT C4 - 1010; PT C6 — 2010; PT C7 — 2010; si cu instructiunile
elaborate de producator/montator, mentionate in cartile tehnice ale C.T. si P.T,

- sarespecte prevederile Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor

sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil, sa fie persoana juridica

autorizata ISCIR;

- in primele 2 saptdmaéni de la emiterea ordinului de incepere, prestatorul va intocmi o lista de

materiale si piese necesare pentru constituirea unui stoc de piese si materiale, iar stocul va fi achizitionat

de catre beneficiar,

- materialele de lubrefiere si de curdtenie precum si registrul de supraveghere si etichetele informative
interioare/ exterioare vor fi asigurate de catre prestator, pe cheltuiala acestuia;

- la orice defectiune tehnica care pericliteaza siguranta in functionare a C.T. si P.T., sa informeze

beneficiarul privind masurile necesare (proces verbal de constatare) in scris si telefonic;

- serviciile de inlocuire a unor piese si subansamble defecte, care datoritd uzurii sau a nefunctionarii

in regim de siguranta pun in pericol viata utilizatorilor, se vor efectua in baza contractului, fara costuri

suplimentare, piesele si subansamblele urmand a fi puse la dispozitie de catre beneficiar.
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Locul de prestare a serviciilor

- Bd. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2, Bucuresti;

- Bd. Pache Protopopescu, Nr. 66, Sector 2, Bucuresti;
- Calea Plevnei, Nr. 59, Sector 1, Bucuresti,

- Bd. Lacul Tei, nr.143, sector 2 Bucuresti,

- Str. Rascoala din 1907, nr.5, sector 2, Bucuresti,

Informatii generale C.T. si P.T. din UT.CB.

Pentru locatia Bd. Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2, Bucuresti:
Centrala termica de tip FERROLI compusa din :

a. trei arzdtoare ce funcfioneaza pe gaz metan - arzatoare de gaz cu aer insuflat model
RS 190 tip 835 T1 RIELLO BURNERS
b. un arzator ce functioneaza pe gaz metan - arzdtor de gaz cu aer insuflat model
RS 38tip 810 T1 RIELLO BURNERS
c. trei cazane de tip FERROLI Seria Tonda 1480 PREXTHERM RSW — cazan de apa calda presurizat
din otel cu flacara intoarsa in focar - folosite pentru preparare agent termic
d. un cazan de tip FERROLI Seria Quadra 399 PREXTHERM RSW — cazan de apa calda presurizat
din otel cu flacara intoarsa in focar — folosit pentru preparare ACM
tablou automatizare , tablou electric CT.
doud boilere pentru prepararea apei calde menajere
cincisprezece pompe tip WILO de diferite caracteristici
schimbator de caldura in placi- 1 buc - folosit la preparare a.c.m.
un vas de expansiune de 3000 |, presiunea maxima 10 bar, pozitie verticala

@ "o ao

Pentru locatia Bd. Pache Protopopescu, Nr.66, Sector 2, Bucuresti
Centrala termica de tip DE DIETRICH este compusa din :

a. cazan de incdlzire din fonta DE DIETRICH cu arzdtor RIELLO - putere termica utilda max.850
2 buc - folosite la prepararea agentului termic — combustibil folosit: gaze naturale
b. arzator RIELLO - putere termica utila max.850 2 buc - folosite la prepararea agentului termic
- combustibil folosit gaze naturale
c. tablou automatizare , tablou electric CT.
d. doua boilere pentru prepararea apei calde menajere
e. zece pompe tip WILO de diferite caracteristici

Pentru locatia Calea Plevnei, Nr.59, Sector 1,Bucuresti
Centrala termica de tip DE DIETRICH compusa din:

a. cazan deincélzire din fontd DE DIETRICH cu arzator CUENOD - putere termica utild max.400 -
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2 buc - folosite la prepararea agentului termic
b. arzator CUENOD - putere termica utila max.400 2 buc - folosite la prepararea agentului termic
- combustibil folosit: gaze naturale i motorina
¢. tablou automatizare, tablou electric CT.
d. doua boilere pentru prepararea apei calde menajere
e. sapte pompe tip WILO de diferite caracteristici

Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Romania 2D &
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Pentru locatia Bd. Lacul Tei, Nr.143, Sector 2,Bucuresti
Punct termic, statie de ventilatie si statie hidrofor compuse din:

a. schimbator de caldurd in placi- 2 buc - folosite la prepararea agentului termic
(sarcind termica 180kw, agent termic primar-apa fierbinte 150/80grC , agent secundar
apa calda t1/t2=90grC/70grC;
b. tablou automatizare, tablou electric PT;
c. doua boilere pentru prepararea apei calde menajere, capacitate 550 | fiecare
(Q=99kw, t1/t2 = 10gr.C/60gr.C)
d. cinci pompe tip WILO de diferite caracteristici
e. doua baterii de incélzire din teava de Cu, cu aripioare din Al care functioneaza cu agent termic
apa fierbinte si care au fiecare o putere termica de 246 kw
f. sala de pompare apa potabila si statie pompare pentru instalatia de incendiu.

Pentru locatia Str. Rascoala din 1907, Nr.5, Sector 2,Bucuresti
Punct termic si statie hidrofor compuse din:

a. schimbator de caldura cu placi si gamituri - 2 buc - folosite la prepararea agentului termic , respectiv
preparare a.c.m.( putere 250 kw apa fierbinte primar — apa calda secundar +130C/+80C - +85C/+65C
si putere 20 kw apa fierbinte primar — apa calda de consum secundar +130C/+80C - +10C/+60C)

b. tablou electric PT

¢. distribuitor colector cu trei racorduri Dn 150mm

d. un recipient de hidrofor sub presiune, avand volumul de 200 litri cu membrana de cauciuc butil

e. grup de pompare Grundfos 2CR 3-7 MS, 1,5 /s, H=25ml H20

f. grup de pompare Grundfos 2CR 5-8 MS, Q=25 I/s, H=30ml H20

g. rezervor de acumulare a.c.m. 1000 .

in cadrul serviciilor de intretinere a celor 3 centrale termice si 2 puncte termice, se efectueaza Revizia
Tehnica Curenta (RTC), de doua ori pe lung, in functie de regimul de lucru si vechimea instalatiei, in scopul
mentinerii in functiune in conditii de sigurantdaa C.T. si P.T., conform PT-ISCIR in vigoare.

Principalele operatiuni care se executa in cadrul serviciilor de intretinere, reparatii i Reviziei Tehnice
Curente sunt urmétoarele:

Controlul functionarii arzatoarelor;
Verificarea combustibilului la pompele de injectie ale arzdtoarelor,
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Verificarea dispozitivelor de aprindere ale arzatoarelor,
Verificarea tablourilor de automatizari ale utilajelor din centralele i punctele termice ( protectii,
comutatoare de siguranta — avarie, regulatoare de presiune),
Reglaje la arzatoare (se va urmari calitatea flaclarii si geometria acesteia astfel incat sa se obtind randament
maxim),
Verificare starii gi a etanseitatii furtunelor flexibile de alimentare a arzatoarelor cu combustibil lichid,
Verificarea supapelor de siguranta si a ventilelor,
Verificarea pompelor de circulatie incalzire si de preparare a apei calde menajere,
Vertificarea o data pe an si eliberarea buletinului de analiza a gazelor evacuate de la cazan — se vor elimina
toate defectele pentru incadrarea in limitele normale ale emisiilor gazelor — eliberarea buletinelor de analiza
a gazelor o data pe an,
Verificarea clapetei de aer si a rampei de gaz,
Verificarea flangelor, infiltrarilor gi a conductelor hidraulice aferente utilajelor din centralele, respectiv

punctele termice,
Verificarea etangeitatji, a preaplinului, a indicatorului de nivel si a conductelor de alimentare a arzatoarelor

cu combustibil lichid,

Verificarea ventilelor de golire, supapelor de sigutantd, clapetelor de retinere, robinetilor de separare
aferenti instalatjilor hidraulice ale utilajelor din centralele, respectiv punctele termice,

Verificarea presiunii pernei de aer in vasele de expansiune cu membrana,

Consemnarea tuturor deficientelor constatate, a celor remediate si daca este cazul a pieselor cu uzura
inlocuite, sau cele care necesita a fi inlocuite, in registrul de supraveghere al centralelor, respectiv
punctelor termice,

Raportarea lunara a reviziilor tehnice curente,

Reviziile tehnice curente (RTC) se vor executa minim de doud ori in decurs de o luna calendaristica,

Pe timpul lucrdrilor contractate executantul este obligat sa respecte Normele de Protectie a Muncii
si Normele de Prevenire si Stingere a incendiilor, conform normativelor in vigoare.

Interventia tehnica operativa se va face in maxim o ora de la anuntarea defectiunii, in conditii
normale de iam3, in cazul in care C.T., si P.T. nu pot sa produca agent termic si acm siin maxim o zide la
sesizare, pentru alte situatii reclamate.

Prestatorul se obliga sa asigure dispecerat permanent prin punerea la dispozitia UTCB a unui numar

de telefon care sa poata fi accesat 24h din 24h, 7 zile din 7.

Prestatorul se obliga sa efectueze, pe cheltuiala proprie, lucrarile de reparatjii pentru subansambilurile
deteriorate din vina unor servicii de slaba calitate, constatate si mentionate intr-un proces verbal de
constatare semnat de ambele pari.

Prestatorul se obliga sa diminueze tariful de intretinere lunara cu valoarea corespunzatoare
perioadei de imobilizare datorata unui deranjament confirmat din vina prestatorului, daca aceasta perioada
de imobilizare este mai mare de 3 (trei) zile.

Prestatorul se obliga sa asigure transportul pentru intreaga gama de interventji realizate in locatjile

UTCB.

Revizia lunara consta in examinarea in totalitate a instalatiilor hidraulice ale utilajelor din centralele,
respectiv punctele termice, precum si a instalatiilor de automatizare si siguranta a acestora si remedierea
deficientelor constatate si nerezolvate in cadrul serviciilor de intretinere curentéd/revizie tehnicd curenta.

Serviciile de acest tip vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2010; PT C11 - 2010; PT CR

—2009; PT C1 - 2010; PT C9 — 2010; PT C4 — 1010; PT C6 — 2010; PT C7 — 2010.
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Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor lunare prestate se va efectua de cétre
achizitor conform dispozitiilor in vigoare si conform anexei 1. Facturile vor fi insotite de procesele
verbale de receptie lunare semnate de reprezentantii prestatorului si achizitorului (responsabil contract,
administrator imobil si/sau facultate) si vor fi emise distinct pentru fiecare locatie in parte.

Garantia de bund executie este de 5% din valoarea serviciilor fara TVA.

Costurile de reparatie vor fi plitite de catre beneficiar in baza ofertei financiare prezentata

de cétre prestator ce va contine pretul subansamblelor si al pieselor de schimb, impreuna cu manopera
aferenti inlocuirii acestora. Oferta financiara va ramane neschimbata pe toata durata contractului. Toate

componentele instalatiilor sunt trecute in anexa 2.

Anexa 1

Luna/
Centrala
sau punct
termic

[
Campus
Tei

val. Fara
TVA

CT.
Fac.
Ingineria
Instala-
tiilor

val. Fara
TVA

CT.
Fac.
Utilaj

val.
Fara
TVA

PT.
Colentina

val. Fara
TVA

P.T.
Salade
Sport

val.
Fara
TVA

C.T.
Campus
Tei

val. Cu
TVA
19 %

CT.
Fac.
ingineria
Instala-
tiilor
val. Cu
TVA
19 %

C.T.
Fac.
Utilaj

val. Cu

19 %

PT. PT.
Colentina Sala de
Sport

val. Cu val.cu
TVA TVA
19 % 19%

lanuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

lunie

lulie

August

Septembrie

Octombrie

Notembrie

Decembrie

TOTAL fara
TVA

TOTAL cu TVA

Perioadd contract “Servicii de intretinere si reparatii C.T. + P.T. ale U.T.C.B."
lui de catre ambele parti.

Director Tehnic,
Ing Daniela Pirvan
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